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ROZHODNUTIE ¢&. 244/2026

Urad jadrového dozoru Slovenskej republiky (dalej len ,,irad“), ako vecne prislusny
spravny organ podla § 5 a § 46 zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok)
v zneni neskorsSich predpisov, podla § 4 ods. 2 pism. a) bod 13. zdkona ¢.541/2004 Z. z.
0 mierovom vyuZivani jadrovej energie (atdmovy zakon) a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,atomovy zakon™)

schval’'uje

pre Slovenské elektrarne, a.s., ICO: 35829052, so sidlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09
Bratislava - mestska ¢ast’ Ruzinov, s miestom podnikania Atémové elektrarne Mochovce, zavod,
935 39 Mochovce,, zapisand v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava III, ¢islo zapisu: Sa
2904/B,

realizaciu do¢asnej zmeny podPa § 2 pism. w) v prevadzkovom predpise s nazvom:

i 1-LP/1001 ,,Limity a podmienky bezpeénej prevadzky, Zvézok 1, 7. vydanie v bode:
o  3.7.8 Systém technickej vody dblezitej pre rezimy 1,2,3,4,

) 2-LP/1001 ,,Limity a podmienky bezpecnej prevadzky, Zviazok 1%, 7. vydanie v bode:
o  3.7.8 Systém technickej vody dblezitej pre rezimy 1,2,3,4,

3 7-LP/1001 ,,Limity a podmienky bezpecnej prevadzky, Zvézok 2%, 4. vydanie v bode :
e 7 3.7.8 Systém technickej vody dolezitej pre reZimy 1,2,3,4,

s platnostou od nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia vo veci vydania suhlasu s realizaciou
zmeny — IPR M25016 ,,Zodolnenie ventilatorovych chladiacich vezi EMO 1,2 do 31.12.2026
v navrhovanom zneni podl'a schvalovacieho listu ¢. 1/02/2026.
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Oddévoednenie

Urad na zaklade Vasej ziadosti z 08.04.2026 zn. SE/00706/005084/2026/Ga za¢al diiom
09.04.2026 spravne konanie ¢. UID SR 2177-2026 vo veci schvélenia realizcie zmeny podla § 2
pism. w) v prevadzkovom predpise sndzvom 1,2-LP/1001 ,Limity a podmienky bezpe¢ne;
prevadzky, zvdzok 1%, vydanie ¢. 07 a 7-LP/1001 ,Limity a podmienky bezpecnej prevadzky,
zvizok 2%, vydanie ¢. 04.

Sucast'ou podania boli prilohy:
. Znenie LP 3.7.8 — 1. blok,
. Znenie LP 3.7.8 — 2. blok,
. Zdovodnenie Z 3.7.8,
. Plnenie poziadaviek § 9 ods. 3 pism. a) aZ e) vyhlasky UJD SR ¢. 431/2011 Z. z.,
. Plnenie poziadaviek § 9 ods. 3 pism. f) a g) vyhlasky UJD SR ¢&. 431/2011 Z. z.,
. Ohodnotenie IPR M25016 Zodolnenie ventilatorovych chladiacich vezi EMO12 aplikaciou
RiskWatcher (RW),
7. Harmonogram IPR M25016,
8. Terminy APS na EMO1,2 od 1.72026 do 31.12.2026,
9. Ohodnotenie IPR M25016 s vyradenim 7TUPB19ANO00O1 v R1 a R7 aplikaciou RW,
10. Vyjadrenie k podmienkam zo zavere¢ného stanoviska,
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Do¢asna zmena v LP 3.7.8 Systém technickej vody délezitej pre REZIMY 1,2,3,4 a Z 3.7.8 Systém
technickej vody dolezitej pre rezimy 1,2,3,4, sa vykonava z dovodu realizacie IPR M25016
,Zodolnenie ventilatorovych chladiacich vezi EMO 1,2“. Do¢asn4 zmena mala mat’ termin platnosti
od 23.7 2026 do 31.12.2026. Zaciatok platnosti bol upraveny, nakolko doteraz nebola na arad
dorucena projektova dokumentacia k [PR M25016 ,,Zodolnenie ventilatorovych chladiacich vezi
EMO 1,2.% Uvedena do¢asna zmena v LaP sa tyka prediZenia doby neprevadzkyschopnosti
jedného ventilatora ventilatorovej chladiacej veze s zachovanym prietokom cez bazén na jednom
okruhu TVD z 10 na 16 dni. Doba 16 dni je navrhnuta na zdklade rozsahu planovanych prac pri
realizacii IPR M25016 aj s pripadnou bezpe¢nostnou rezervou na nepredvidate'né okolnosti. V LaP
je pritom povoleny stav kedy mo6zu byt neprevadzkyschopné aj dva ventildtory ventilatorovej
chladiacej veze prislusného okruhu systému TVD pocas 10 dni.

Plnenie poziadaviek v zmysle bodov vyhlasky ¢. 431/2011 Z. z. § 9 odsek 3 body a) az g) je
v prilohe Ziadosti. Z hodnotenia zmeny vyplyva, ze dispozi¢na kapacita pre odvod tepla vo
vSetkych analyzovanych konfiguraciach postacuje na splnenie projektovej funkcie bezpe¢nostnych
systémov pre odvod tepla z aktivnej zony. Predlozené pravdepodobnostné analyzy zmeny su
spracované pomocou aplikacie RiskWatcher. Uvedené su predpokladané podmienky zmien podla
harmonogramu a ich vplyv na CDF. Z pravdepodobnostného hladiska sa riziko zvySuje nepatrne,
¢o dokazuje, Ze zmena nepredstavuje bezpe¢nostné riziko. V plneni § 9, ods. 3, pism. a) az e)
vyhlasky UJD SR ¢. 431/2011 Z. z. st tu uvedené opatrenia, ktoré maji eliminovat’ negativne
vplyvy zmeny.

Na zaklade preskimania dokumentacie urad dospel k zaveru, Ze zmeny v prevadzkovych
predpisoch 1,2-LP/1001 ,,Limity a podmienky bezpecnej prevadzky, Zvédzok 1, 7. vydanie a 7-
LP/1001 ,Limity a podmienky bezpe&nej prevadzky, Zvizok 2%, 4. vydanie spifiaju podmienky
vyzadované § 14 vyhlasky UJD SR ¢&. 58/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a drzitel
povolenia splnil povinnosti v zmysle § 10 ods. 1 pism. b) al) atdbmového zakona.
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Spravny poplatok nebol vyrubeny, pretoze spravne konanie vedené podla atomového
zakona nepodlieha poplatkovej povinnosti podla zdkona Narodnej rady Slovenskej republiky
¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov.

Na zaklade uvedenych skuto¢nosti urad rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti
tohto rozhodnutia.

Poucenie

~ Podl'a § 61 ods. 1 spravneho poriadku je mozné proti tomuto rozhodnutiu podat’ rozklad
na Urad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalska 1467/27, 820 07 Bratislava - mestska
¢ast’ Ruzinov. Rozklad je mozné podat’ vSetkymi sposobmi podla § 19 ods. 1 spravneho poriadku
v lehote 15 dni odo dria dorucenia tohto rozhodnutia. KoreSpondenéna adresa v poStovom styku je:
Urad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okruzna 5, 918 64 Trnava. V&as podany rozklad ma
odkladny ué¢inok.

Toto rozhodnutie je po vycerpani pripustného riadneho opravného prostriedku
preskimatel'né spravnym sudom podl'a ustanoveni zakona ¢&. 162/2015 Z. z. Spravneho sudneho

poriadku v zneni neskorsich predpisov.

Trnava 08.06.2026

ng. Juraj Homola |
generalny riaditel’ sekcie
sekcia hodnotenia bezpe¢nosti
a kontrolnych ¢innosti
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