SLOVENSKE
ELEKTRARNE

Slovenské elektrarne, a. s.
Utvar Licencovania

3. a 4. blok Elektrarne Mochovce, zavod Urad jadrového dozoru SR
935 39 Mochovce Okruzna 5

Slovenska Republika 918 64 Trnava

T: +421 36 637 8609

F: +421 36 637 8039

Vas list ¢islo/zo dia Nase ¢islo Kontakt Miesto/datum
SE/2022/040329 Mochovce

+421 36 637 8260 50.49. ho 2L

VEC
Ziadost’ o schvalenie poziadaviek na kvalitu

V mene SE, a. s., zavod MO34 Vas ziadam o schvalenie poziadaviek na kvalitu pre etapu
montaze silovych, signalnych a ovladacich kablov (vybrané zariadenia v rozsahu planov kvality

uvedenych k jednotlivym dokumentom v prilohe tohto listu) &iastkovych prevadzkovych suborov
DPS , bezpecnostnej triedy I

a lll pre 4. blok JE Mochovce v stlade s § 4 ods. 2 pismeno a) bod 3 zakona NR SR &. 541/2004 Z. z.

S pozdravom

Ing. Mgr. Nora Aé
Manazér ligencovania a riadenia zmlav

Parafa za C2400
Na vedomie: C0000, C0400, C2400, C2000, C2110

Slovenské elektrarne, a.5. Miynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenska republika ICO 35 829 052 Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, Oddiel: Sa, Gislo: 2904/
Strana 1z 5



SLOVENSKE
ELEKTRARNE

Priloha:

. 5 Dodavatel Prislusny
Cislo dokumentu Nazov dokumentu pre montas PLKVZ

PNM34810004* | 01 | InStalacie postup kablov v kablovych TECHIMP | PNM34135980
Zlaboch/rebrikoch - blok €. 3 a 4 PNM34135981
PNM34135982
PNM34135983
PNM34135984
PNM34135985
PNM34135986
PNM34407015
PNM34099860

PNM34810005* | 04 | Instalacia koncoviek VN/NN, Power/ Kontrolny TECHIMP | PNM34183341
a signalny kabel koncovky —Blok &. 3 a 4 PNM34183350
PNM34183348 03 | Priloha A7: Instalacia koncoviek VN/NN silovych /| TECHIMP | PNM34183341
ovladacich a signalovych kablov bezpecnostnych
tried Il — blok &. 3 a 4 podla PLKVZ (pozri str 2 a 19)
PNM34183355 02 | InStalacia koncoviek VN/NN silovych/ovladacich a | TECHIMP | PNM34183350
signalovych kablov bezpec&nostnych tried Ill — blok
¢. 3 a4 podla PLKVZ (pozri str2 a 19)
PNM34183287 06 | Postup pre instalaciu kablov v kablovych zlaboch TECHIMP | PNM34135980

Irebrikoch - blok €. 3 a 4 PNM34135981
PNM34135982
PNM34135983
PNM34107656 11| PKS pre Montaz BT Ill VN/NN Silové | TECHIMP

Kable BLOK 3 a 4

PNM34188385 12 | PKS pre Montaz BT Il VN/NN Silové Kable BLOK 3| TECHIMP
a4

PNM34188404 03 | PKS pre Montaz BT Ill VN/NN Silové Kable CEQP | TECHIMP | PNM34135980
PNM34135980 BLOK 4

PNM34188406 07 | PKS pre Montaz BT llIl VN/NN Silové | TECHIMP
Kable CEQP PNM34135980 BLOK 4
PNM34410018 04 | PKS pre pokladku BT Ill VN/NN | TECHIMP | PNM34135980
silovych kablov BLOK 3 a 4 PNM34407015
PNM34107654 06 | PKS pre Montaz BT Il VN Silové Kable| TECHIMP
BLOK 3 a4
PNM34183317 02 | PKS pre Montaz BT Il VN Silové Kable CEQP TECHIMP
PNM34135981 BLOK 4 PNM34135981
PNM34188410 03 |PKS pre Montaz BT Il VN Silové Kable TECHIMP

CEQP PNM34135981 BLOK 4
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Cislo dokumentu Nazov dokumentu ;?rgc:::zzttgl.;: PSE:?\:;’QV
PNM34107657 10 | PKS pre Montaz BT Il NN Silové Kable| TECHIMP
do a vratane 35 mm?Blok 3 a 4
PNM34188345 08 | PKS pre Montaz BT Il Riadiace Kable | TECHIMP
Blok3a4
PNM34188346 08 | PKS pre Montaz BT Il NN Silové Kable| TECHIMP
do a vratane 35 mm? Blok 3 a 4 PNM34135982
PNM34188420 05 | PKS DPS pre Montaz BT Il NN Silové Kable| TECHIMP

do a vratane 35 mm? CEQP PNM34135982 Blok 4

PNM34811307 00 | PKS pre Montaz BT Il NN Silové Kable do a vratane| TECHIMP
35 mm? CEQP PNM34135982 Blok 4

PNM34107658 10 | PKS pre Montaz BT Il NN Silové Kable pre 50mm? ' TECHIMP
aviacBLOK3a4

PNM34183319 05 | PKS pre Montaz BT [I NN Silové TECHIMP
Kéable pre 50mm2 a viac CEQP PNM34135983 PNM34135983
Blok 4

PNM34188419 02 | PKS pre Montaz BT Il NN Silové TECHIMP
Kable pre 50mm? a viac CEQP PNM34135983

BLOK 4

PNM34810180 01| PKS PKS pre pokladku BT Il Riadiace | TECHIMP | PNM34135984
kable CEQP PNM34135984 BLOK 4

PNM34107745 08 | PKS pre Pokladku BT Il Signalizacné | TECHIMP
Kable Blok 3 a 4 PNM34135985

PNM34188353 06 | PKS pre Montaz BT Il Signaliza¢né Kable TECHIMP
Blok 3a 4

PNM34188365 09 | PKS pre Montaz BT Il Riadiace a Signalizacné TECHIMP
Kable Blok 3 a 4

PNM34188434 05| PKS pre Montaz BT Il Riadiace a TECHIMP | PNM34135986
Signalizacné Kable CEQP PNM34135986 Blok 4

PNM34188372 09 | PKS pre Montaz BT lll Riadiace a TECHIMP | PNM34135986
Signalizac¢né Kable, Blok 3 a 4 PNM34099860

PNM34105594 05| PKS pre Ukon&enie BT 1l VN/NN TECHIMP
Napajacie/Riadiace a Signaliza¢né Kable Blok 3 a 4

PNM34188437 07 | PKS pre Ukoncenie BT Il VN/NN Napajacich/ TECHIMP
Riadiacich a Signalizacnych Kablov Blok 3 a 4

PNM34188441 06 | PKS pre Ukoﬁéenie BT Il VN/NN TECHIMP
Napajacie/Riadiace a Signalizacné Kable Blok 3/4
) ] PNM34183341

PNM34188442 06 | PKS pre Ukoncenie BT Il VN/NN TECHIMP
Napajacie/Riadiace a Signalizacné Kable Blok 3/4

PNM34410127 00 |PKS pre Ukoncenie BT Il VN/NN TECHIMP
Napajacie/Riadiace a Signalizatné Kable Blok 4

PNM34410178 00 | PKS pre Ukon&enie BT Il VN/NN TECHIMP
Napajacie, Riadiace a Signaliza¢né Kable Blok 4

PNM34811327 01|PKS pre Ukoncenie BT Il VN/NN TECHIMP
Napajacie/Riadiace a Signalizaéné Kable Blok 4
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. - Dodavatel Prislusny
Cislo dokumentu Nazov dokumentu pre montaz PLKVZ

PNM34107506 07 | PKS pre Ukoncenie BT 1l VN/NN TECHIMP
Napajacie/Riadiace a Signaliza¢né Kable Blok 3 a4

PNM34107513 05 | PKS pre Ukoncenie BT Il VN/NN TECHIMP
Napajacie/Riadiace a Signalizacné Kable Blok 3/4

PNM34107514 05| PKS pre Ukoncenie BT Il VN/NN TECHIMP
Napajacie/Riadiace a Signalizacné Kable Blok 3/4

PNM34107517 | 08|PKS  pre Ukonenie BT Il VN/NN TECHIMP
Napajacie/Riadiace a Signalizaéné Kable Blok 3 a 4 PNM34183350

PNM34107523 06 | PKS pre Ukoncenie BT 11l VN/NN TECHIMP
Napajacie/Riadiace a Signalizacné Kable Blok 3 a 4

PNM34410019 02 | PKS pre Ukoncenie BT 11l VN/NN TECHIMP
Napajacie/Riadiace a Signalizacné Kable Blok 3 a 4

PNM34410128 00 |PKS pre Ukon¢enie BT 11l VN/NN TECHIMP
Napajacie/ Riadiace a Signalizacné Kéble Blok 4

PNM34811328 01|PKS pre Ukoncenie BT 1l VN/NN TECHIMP
Napajacie/Riadiace a Signalizacné Kable Blok 4

PNM34811330 02 |PKS pre Ukoncenie BT 11l VN/NN TECHIMP
Napajacie/Riadiace a Signaliza¢né Kable Blok 4

* Dokumenty predkladame v elektronickej forme na CD nakolko uz boli schvalené UJD SR rozhodnutiami
Cislo 259/2015 a 393/2017.
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Zoznam dotknutych PLKVZ s prislusnymi rozhodnutiami UJD SR k PLKVZ a TD

PLKVZ Rozhodnutia UJD SR

Cislo dokumentu rev. PLKVZ TD
PNM34099860 01 468/2014 468/2014, 261/2022
PNM34407015 07 220/2019 344/2016, 397/2017, 266/2018, 220/2019
PNM34135980 05 784/2012 784/2012, 38/2018, 79/2018, 196/2018, 70/2022
PNM34135981 05 784/2012 784/2012, 38/2018, 79/2018, 196/2018, 70/2022
ioerassez | o5 | etz | TZNNZ288201T 20820 Sianoty
PNM34135983 05 784/2012 3147/28/127?1328’/28%2,0719725?2{2109167/’2332,/27001/2622
PNM34135984 10 846/2014 782/2012, 846/2014, 79/2018, 196/2018, 70/2022
PNM34135985 05 782/2012 782/2012, 79/2018, 70/2022
PNM34135986 05 782/2012 782/2012, 38/2018, 79/2018, 196/2018, 70/2022
PNM34183341 03 393/2017 374/2017, 393/2017
PNM34183350 02 393/2017 37412017, 393/2017

Na informaciu UJD SR predkladame k ziadosti v elektronickej forme na CD (z dévodu velkého rozsahu)
Trasovanie kablov ku driu 30.11.2022.

Poziadavky na zabezpe&ovanie kvality a poZiadavky na kvalitu pre etapu vyroby boli schvalené UJD
SR rozhodnutiami Cislo 782/2012, 784/2012, 468/2014, 767/2014, 846/2014, 344/2016, 154/2017,
393/2017, 397/2017, 266/2018 a 220/2019.
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