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Vec

Žiadosť oschválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality č. MOD
V2/M08.02/PLK/0007/V0921/CE „Potrubia v systéme SHN“ formou dodatku č. 01 „Revízia PKS“

a žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EBO V-2

V súlade s 8 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z o mierovom využívaní jadrovej energie

(atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o

schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“) č. MOD
V2/M08.02/PLK/0007/V0921/ČE „Potrubia v systéme SHN“ formou dodatku č. 01 „Revízia PKS“, ktorý
Vám predkladámev prílohe č. 1.

Cieľom predmetného dodatku č. 1 k IPZK č. MOD V2/M08.02/PLK/0007/V0921/ČE je vykonanie revízie

v dokumentoch plány kontrol a skúšok pre jednotlivé potrubia, ktoré sú predmetom tohto IPZK. Sú
vymenovanév kapitole 5, písmeno a). Navrhnutá úprava PKS pozostáva z určenia miest, kde sa kontroly
počas prevádzky budú vykonávať.

Predmetné zariadenie je zaradené do bezpečnostnej triedy BT II.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny
požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení k IPZK č. MOD V2/M08.02/PLK/0007/V0921/ČE, ktoré Vám
zasielame v prilohe é. 2.

Plnenie požiadaviek $ 9 ods. 3 písm. a) - e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám zasielamevprílohe
č. 3. Plnenie požiadaviek 8 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v Vám zasielame v prílohe
č. 4. Plnenie požiadaviek$ 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám zasielame v prílohe
Č. 5.
Plán kontrol a skúšok Vám zasielame v prílohe č. 6. Vprílohách č. 7 — 11 Vám zasielame výkresy
axonometrie.
Predmetný IPZK bol schválený rozhodnutím ÚJD SR č. 200/2007 zo dňa 21.5.2007.

S pozdravom Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40

811 09 Bratislava
42-

Ing. Rudolf Mackovič
špecialista licencovania

Prilohy

1.. IPZKč. MOD V2/M08.02/PLK/0007/V0921/ČE „Potrubia v systéme SHN", dodatok č. 01 „Revízia PKS“,
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Požiadavky na kvalitu k IPZK č. MOD V2/M08.02/PLK/0007/V0921/ČE dodatok č. 01,
Plnenie požiadaviek 8 9 ods. 3 písm. a) - e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
Plnenie požiadaviek 8 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
Plnenie požiadaviek 8 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z
Plán kontrol a skúšok,
Výkres EGP-02-2-018,
Výkres EGP-01-2-003,

. Výkres EGP-01-2-004,
10. Výkres EGP-01-2-008,
11. Výkres EGP-01-2-012,
12. CD.
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Na vedomie
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