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Vec
Žiadosť o vydanie súhtasu na realizáciu projektu zmeny č. sooo+sazs , žiadost'o schvátenie zmeny
plánu kvality vybraných zariadení L 37 rev. 01' individuálnych programov zabezpečenia kvality
vybraných zariadenĺ L 2l1 - dodatok č. 13, rev. 01, L 2I2 _ dodatok é.26, rev. 0í a žiadosť
o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení v JE EMo í'2

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len ,,SE, a. S.,") v súlade s $ 4 ods. 2 pÍsm. f) bod 1 zákona č.541ĺ20a4
Z. z. o mierovom vyuŽĺvanÍ jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnenÍ niektoľých zákonov
v znení neskorŠĺch predpisov (ďalej len ,,atÓmový zákon") Žiada1ú Úrad jadrového dozoru Slovenskej
republiky (ďalej len ,,ÚJD sR"1 o vydanie súhlasu na ľealizáciu projektu zmeny:

Nz č, 500643475, lPR EMo 47200,,Výmena riadiaceho systému TELEGYR TG809 dodatok č. 1".

Predmetom realizácie NZ č. 500643475 je dodatok č. 1 uŽ schválenej projektovej dokumentácie
rozhodnutĺm Ú.lo sR č. 8212026, ktorá rieši komplexnÚ výmenu riadiaceho systému TELEGYR TG809.
Dodatok č. 1 ľieši nasledovné úpravy:

_ Výmena návestných kontaktov v elektrických rozvádzačoch jednosmerného napájania,
- Doplnenie duplikátorov signálu pre vybrane analÓgové merania.

SE, a. s., v súlade s $ 4 ods. 2 pÍsm' a) bod 13 atÓmoveho zákona a vyhláškou UJD sR r. $112011Z.z.
v znení neskorších predpisov Žiadajú uJD sR o schválenie zmeny plánu kvality vybraných zariadenÍ (ďalej
len,,PLKVZ') L 37 rev.01 ,,Systém pre riadenie vzduchotechnických a pomocných systémov EMo12"
a zmeny dodatkov individuálnych programov zabezpeČenia kvality (ďalej len ,,!PZK'):
L2l1 _ dodatok Č. 13, rev' 0'l ,,lstič typ oEz LTN_10C-1 s pomocným kontaktom typ oEz PS-LT-1100'
poistková vloŽka ýp PNA000 s pomocným kontaktom oÉzvL 50 a kábel- ich výmena",
L2ĺ2- dodatok č. 26, rev. 01 ,,lstič typ oEZ LTN-10C_1 s pomocným kontaktom typ oEz PS-LT-1100'
poistková vloŽka ýp PNA000 s pomocným kontaktom oEZ VL 50 a kábel- ich výmena".

SE, a' s., v súlade s $ 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atÓmového zákona a vyhláškou UJD sR č.431l2a11Z.z'
v znení neskorších predpisov Žiadajú Ú.lo sn o schválenie zmeny v poŽiadavkách na kvalĺtu vybraných
zariadenĺ pre PLKVZ L 37 rev. 01 a dodatkov lPZKLzfi _ dodatok č. 13, rev. 01 a L 2l2 - dodalok č. 26,
rev. 01.

SE, a. s., pľedkladajÚ UJD SR plnenie $ 9 ods. 3 vyhlášky UJD sR č.431t2011 Z'z. vznenĺ neskorŠích
predpisov.
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Prĺlohy
1 . Projekt zmeny č. 500643475, lPR EMo 47200,,Výmena riadiaceho systému TELEGYR TG809 dodatok

č. 1", ktorého súčasťou je:
- PLI(/Z č' L 37 rev. 01 ,,Systém pre riadenie vzduchotechnických a pomocných systémov EMo12",
- lPzK L 2/1 dodatok Č' 13 rev. 01 ,,lstĺč typ oEz LTN-10C-1 s pomocným kontaktom typ oEz PS_LT-

1100, poistková vloŽka ýp PNA000 s pomocným kontaktom oEz VL 50 a kábel - ich Výmena'',- L2l2 dodatok č. 26 ľev' 01 ,,lstič ýp oEz LTN-10c_1 s pomocným kontaktom typ oEZ PS-LT-1100,
poistková vloŽka typ PNA000 s pomocným kontaktom oEZ VL 50 a kábel- ich výmena",

- Prehľad poŽiadaviek na kvalitu vybraných zariadenÍ rev' 01 pre PLI(/Z aIPZK,
- Plnenie $ 9 ods. 3 vyhIášky UJD sR č,, 431l2a11 Z. z. v znení neskorŠÍch predpisov,

2. CD.
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