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Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny č. 501721593, žiadosť o schválenie nového
plánu kvality vybraného zariadenia č. L38, analýzy vplyvu zariadení BTA na zariadenia BT3 až BT1

č. L 39,žiadosť o schválenie nových požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení a žiadosť
o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v bezpečnostnom predpise 7-BSP0001 „Predprevádzková

bezpečnostná správa JE EMO 1,2“, vydanie č. 01, revízia č. 40 JE EMO 1,2

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a. s.,“) v súlade s $ 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004

Z. Z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) žiadajú Úrad jadrového dozoru Slovenskej
republiky (ďalej len „ÚJD SR“) o vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny (ďalej len „PZ“):

PZ č. 501721593 „Modifikácia elektroniky systému PAMS“.

Predmetom realizácie PZ č. 501721593 „Modifikácia elektroniky systému PAMS“. Zmena spočíva

vo výmene skríň elektroniky za nové, tak aby zostala zachovaná funkčnosť pôvodných zariadení. Súčasťou
modifikácie je aj výmena časti vnútornej výzbroje skríň rozbočovačov a úprava signalizácie
na paneloch blokovej dozorne, kde bude doplnená zvuková signalizácia s podmieneným kvitovaním.

Zmenou nevzniká nové vybrané zariadenie.

SE, a. s., v súlade s 8 4 ods. 2 písm. a) bod 2 atómového zákona a vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.
v znení neskorších predpisov žiadajú ÚJD SRo schválenie nového plánu kvality vybraného zariadenia
(ďalej len „PLKVZ“) č. L 38 „Skrine pohavarijného monitorovacieho systému, časť meracia" a analýzu
vplyvu zariadení BT4 na zariadenia BT III až BTI č. L 39 „Skrine pohavarijného monitorovacieho systému,
časť diagnostická“.

SE, a. s., v súlade s 8 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona žiadajú úrad o schválenie nových
požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „PnK VZ“) PLKVZ č. L 38 „Skrine pohavarijného
monitorovacieho systému, časť meracia“.

SE, a. s., v súlade s 8 4 ods. 2 písm. f) bod 1 atómového zákona žiadajú ÚJD SR ovydanie súhlasu
na realizáciu zmeny v bezpečnostnom predpise:

7-BSP/0001 „Predprevádzková bezpečnostná správa EMO 1,2" vydanie č. 01, revízia č. 40.

Zmeny sa týkajú aktualizácie kapitoly 7.5 „Zobrazovacie systémy dôležité pre bezpečnosť“, strana 7.5 — 17

a75-27.

SE, a. s., predkladajů ÚJD SR plnenie $ 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších
predpisov.

SE, a. s., predkladajů ÚJD SR vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky.

Príslušnú dokumentáciu k žiadosti SE, a. s., predkladajú v listinnej a v elektronickej forme na priloženom
CD nosiči.
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Upozornenie:
Táto dokumentácia obsahuje citlivé informácie podla zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní
jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dokumentäcia sa nezverejňuje podla zákona o slobodnom pristupe k informáciám.

S pozdravom Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40

811 09Bratislava

Mgr. Pavol Mala

vedüci licencovania a styku s dozormi

Prilohy
1. Projekt zmeny č. 501721593 „Modifikácia elektroniky systému PAMS“ (súčasťou je Bezpečnostný

predpis 7-BSP/0001 „Predprevádzková bezpečnostná správa EMO 1,2“ vydanie č. 01, revízia č. 40
strana 7.5— 17 a 7.5— 27,

2. PLKVZ č. L 38 „Skrine pohavarijného monitorovacieho systému, časť meracia“, ktorého súčasťou je:

- Analýza vplyvu zariadení BT4 na zariadenia BT3 až BT1 č. L39,
-  PnKVZ,

3. Plnenie $ 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov,
4. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska,
5. CD.

Na vedomie
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